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„Opracowanie dokumentacji technicznej Stałego Urządzenia Gaśniczego pomieszczeń technicznych w budynkach Inkubatora i Centrum Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego”

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Opracowanie dokumentacji technicznej Stałego Urządzenia Gaśniczego pomieszczeń technicznych w budynkach Inkubatora i Centrum Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego”


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej i spójnej dokumentacji systemu Stałego Urządzenia Gaśniczego (zwane dalej „SUG”), wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, służącej do udzielenia na jej podstawie zamówienia publicznego na wykonanie i realizację prac, objętych opracowaną dokumentacją, kwalifikowanych jako "przebudowa" w rozumieniu art. 3 pkt 7A ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), nazywanej dalej "DOKUMENTACJĄ", w niektórych pomieszczeniach technicznych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Żurawiej 71 w Białymstoku.

Minimalny zakres "DOKUMENTACJI" w rozumieniu zgodnym z treścią art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1320), jaką należy sporządzić w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. kompletny projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
2. szczegółowe, kompletne i spójne projekty wykonawcze, stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i niezakłóconej, prawidłowej realizacji robót budowlanych,
3. szczegółowy przedmiar robót w zakresie, zawierającym zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych,
4. szczegółowy kosztorys inwestorski, określający wartość kosztorysową robót, stanowiącą podstawę ustalenia wartości zamówienia publicznego,
5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), zawierające m.in. zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) będą dodatkowo uwzględniały dokładny harmonogram planowanych i niezbędnych wyłączeń i ponownych włączeń sieci, instalacji i urządzeń, dokładny i szczegółowy opis techniki i sposobu prowadzenia prac w konkretnych pomieszczeniach ruchu energetycznego m.in. przy urządzeniach elektroenergetycznych nn 230/400V oraz SN 15 kV, dokładne i konkretne instrukcje wykonania poszczególnych prac, minimalne wymagania kwalifikacyjne dla personelu, opis wyposażenia personelu w sprzęt ochronny i zabezpieczający, etc. specyfikacje (STWiORB) powinny uwzględniać również dokładne opisy konkretnych procedur łączeniowych, przygotowujących do realizacji robót oraz konkretnych procedur łączeniowych, przywracających stan sprzed wykonania robót, a także szczegółowy opis procedur bezpieczeństwa. Opis powinien odnosić się bezpośrednio do operacji, wykonywanych konkretnymi łącznikami, zastosowanymi u Zamawiającego oraz do infrastruktury zainstalowanej u Zamawiającego oraz procedur Zamawiającego. Wykonawca uwzględni, że roboty będą wykonywane w funkcjonującym obiekcie. Realizacja zaplanowanych prac łączeniowych możliwa jest wyłącznie od godziny 23:00 w piątek do godziny 3:00 w poniedziałek, przy czym jednorazowe wyłączenie napięcia elektrycznego nie może przekroczyć 5 godzin na dobę, t.j. na każde 24 kolejne godziny, a pomiędzy jednym wyłączeniem napięcia, a kolejnym musi być zachowana przerwa, wynosząca co najmniej 12 godzin.

a) "DOKUMENTACJA", jako służąca udzieleniu dalszego zamówienia na wykonanie robót budowlanych, musi bezwzględnie uwzględniać zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 - tekst jednolity), w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia t.j. art. od 99 do art. 102.
b) "DOKUMENTACJA" w rozumieniu zgodnym z treścią art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 - tekst jednolity), nie może utrudniać uczciwej konkurencji, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. DOKUMENTACJA może jednak zawierać wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, przy czym należy wskazać dokładne kryteria, stosowane w celu oceny tejże równoważności. Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 - tekst jednolity), zamówienia na roboty budowlane, opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
c) Sporządzona "DOKUMENTACJA", w szczególności kompleksowy projekt całego systemu, musi obejmować skuteczne i kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe samych pomieszczeń technicznych oraz dodatkowo zabezpieczenie przeciwpożarowe wnętrza kubaturowych urządzeń energetycznych np. rozdzielnic elektrycznych (szaf, obudów, etc.) np. za pomocą dedykowanych gaśniczych generatorów azotu, lub też w inny, odpowiednio zaprojektowany sposób.
d) Zaprojektowany system musi wykorzystywać czysty gazowy środek gaśniczy np. z grupy tzw. F-gazów, przeznaczony do gaszenia pożarów w pomieszczeniach, w których użycie innych środków gaśniczych, takich jak wody, piany lub proszku gaśniczego spowodowałoby dodatkowe szkody materialne, specjalnie dedykowany do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem elektrycznym do 15 kV.
e) Układ detekcji pożaru, wchodzący w skład systemu musi być zrealizowany w oparciu o właściwie zaprojektowany i dobrany zestaw skutecznych czujników, wykrywających pożar w możliwie wczesnej fazie, w tym wykorzystujący m.in. czujki dwusensorowe, wykrywające obecność dymu oraz wzrost temperatury w oparciu o człon nadmiarowo-różniczkujący, liniowe czujki temperatury, kable sensoryczne, czujki zasysające, kamery termowizyjne oraz wszystkie inne detektory, dobrane adekwatnie do warunków pracy, zapewniające skuteczne wykrycie pożaru w możliwie wczesnej fazie.
f) Sporządzona "DOKUMENTACJA", w szczególności projekt będzie przewidywał i uwzględniał wszystkie konieczne, niezbędne oraz wskazane i zalecane rozwiązania, zapewniające właściwą i prawidłową implementację oraz prawidłową i właściwą eksploatację systemu gaszenia SUG. Projekt musi obejmować kompleksowo wszystkie specjalności i branże, objęte zakresem projektowania oraz być w pełni skoordynowany branżowo.
g) Projekt będzie sporządzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 - tekst jednolity) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
h) Kosztorys inwestorski zostanie sporządzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458). Zamawiający zastrzega w ramach wynagrodzenia umownego dwukrotną aktualizację kosztorysów na żądanie Zamawiającego, w okresie do 18 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego "DOKUMENTACJI".
i) "DOKUMENTACJĘ" sporządzi zespół, w skład którego wejdzie przynajmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności:
1. konstrukcyjno-budowlanej o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 - tekst jednolity) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa,
2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 - tekst jednolity) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa,
3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 - tekst jednolity) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa,
4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 - tekst jednolity) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa,
5. oraz rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych o którym mowa w art. 11B ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.
j) "DOKUMENTACJA" zostanie sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem oraz aktualnymi normami w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z:
1. PN-EN 15004-1:2019-06 Fixed firefighting systems. Gas extinguishing systems. Part 1: Design, installation and maintenance,
2. PN-EN 15004-2:2021-03 Fixed firefighting systems. Gas extinguishing systems. Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK-5-1-12 extinguishant,
3. PN-EN 15004-8:2018-04 Fixed firefighting systems. Gas extinguishing systems. Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant,
4. normy z rodziny PN-EN 12094, mające zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamówienia,
5. PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Fire detection and fire alarm systems. Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance,
6. normy z rodziny PN-EN 54, mające zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamówienia,
7. PN-EN 14604:2006 Smoke alarm devices.
k) Wykonawca "DOKUMENTACJI" w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia również do pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 - tekst jednolity) w ramach art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 - tekst jednolity), w okresie do 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego "DOKUMENTACJI".
l) Sporządzona "DOKUMENTACJA" zostanie sprawdzona w rozumieniu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 - tekst jednolity) przez osoby, posiadające analogiczne uprawnienia co wymienione w pkt. g 1-4 niniejszego OPZ.
m) "DOKUMENTACJA" zostanie sporządzona, sprawdzona i przekazana Zamawiającemu w trzech egzemplarzach na piśmie w technice drukowanej wraz z oryginalnymi podpisami i adnotacjami, jednej wersji elektronicznej nieedytowalnej, wykonanej jako kolorowy skan w dobrej jakości i rozdzielczości, zawierający dokładnie ten sam zakres i treść identyczną z postacią drukowaną oraz w jednej wersji elektronicznej edytowalnej w plikach natywnych, właściwych do oprogramowania, za pomocą którego zostały sporządzone. Wersje elektroniczne (nieedytowalna oraz edytowalna) zostaną przekazane na zewnętrznym nośniku danych w postaci pendrive.
n) Przed złożeniem wiążącej oferty Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wnikliwej wizji lokalnej w obiekcie Zamawiającego.
o) Projektowanym systemem gaszenia zostaną objęte następujące pomieszczenia:

I autonomiczny system SUG w:
nr II 0.35 (pom. pompowni poż.) dwa zestawy pompowe 4 CRE Grundfos i 2 CRE Grundfos nr II 0.36 (agregat na wodę lodową) agregat: AERMEC NXW0750 E (1202006215330001) i sprężarka powietrzna Airpress APK-G 30/500 Combi Dry,

II system SUG dla budynku Centrum Technologicznego:
a) system będzie zasilany z zasilacza awaryjnego Schrack UPS USML 10 S2 (nr seryjny ME47UT189220003) w pomieszczeniu nr II 0.30 (rozdzielnia NN),
b) w pomieszczeniu nr II 0.29 (pomieszczenie agregatu prądotwórczego) zostaną zlokalizowane zbiorniki SUG na gaz procesowy np. FM200, rozdzielnia gazowa oraz centralka systemu sterującego SUG 
nr II 0.29  (pomieszczenie agregatu prądotwórczego) z agregatem FOGO FD 500 ASCG (nr fabryczny D 7737 z 2013 roku),
nr II 0.30  (rozdzielnia NN) zawierająca dziewięć pól rozdzielczych EATON xEnergy Elite,
nr II 0.29a (pom. na baterie) z urządzeniem CEAG ZB-S/10C3-40071347085
nr II 0.31  (trafostacja) - obecność napięcia 15 kV, z transformatorem suchym 15 kV / 0,4 kV o mocy 1.600 kVA
nr II 0.32  (rozdzielnia SN nr ST 01-X2035) - obecność napięcia 15 kV rozdzielnica SN HABER Energia RGSN HABeR-SM6 z 2012 roku
rozdzielnia SN nr ST 01-X2119 budynek kontenerowej, wolnostojącej stacji transformatorowej PAS KST/PAS-296/456-A-LLPW -obecność napięcia 15 kV, z transformatorem suchym 15 kV / 0,4 kV o mocy 1.600 kVA,
c) zadziałanie systemu powoduje emisję gazu procesowego FM200 oraz wyłączenie wyłączników SN w:
nr II 0.32  (rozdzielnia SN) SAREL WL.24.06.16 nr seryjny 006235 / 2012 budynek kontenerowej, wolnostojącej stacji transformatorowej ABB VD4 / R 24.06.16 nr seryjny 1VC1BG00034451
oraz wyzwolenie alarmu w ogólnym systemie SAP obiektu, przy czym obowiązkiem Wykonawcy jest ustalenie, czy wskazane wyłączniki SN są wyposażone w stosowne wyzwalacze, możliwe do wykorzystania, czy należy je w odpowiednie wyzwalacze doposażyć, z dokładnym wskazaniem, w jakie wyzwalacze, w jaki sposób je zamontować, oraz jaką techniką i przy zastosowaniu jakich metod,

III system SUG dla budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji:
a) system będzie zasilany z zasilacza awaryjnego AGPOWER ETXL 10 (nr seryjny 210026641BA5217300008) w pomieszczeniu nr II -1.07 (rozdzielnia NN),
b) w pomieszczeniu nr II -1.05 (przepompownia poż) zostaną zlokalizowane zbiorniki SUG na gaz procesowy np. FM200, rozdzielnia gazowa oraz centralka systemu sterującego SUG
nr II -1.07 (rozdzielnia NN) zawierająca sześć pól rozdzielczych EATON xEnergy Elite
nr II -1.06 (agregat na wodę lodową) AERMEC NXW1004X E (2211886116730001)
nr II -1.05 (przepompownia poż) dwa zestawy pompowe ZHEV 10.6.2 MM 60 i ZHEV 15/3/4 MM 60,
c) zadziałanie systemu powoduje emisję gazu procesowego FM200 oraz wyłączenie wyłączników SN w: budynek kontenerowej, wolnostojącej stacji transformatorowej ABB VD4 / R 24.06.16 nr seryjny 1VC1BG00034451,
oraz wyzwolenie alarmu w ogólnym systemie SAP obiektu.
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